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Työn tavoitteena oli tehdä toimintakoe Iin kunnanvarikon ilmanvaihtokoneelle, 
jonka automatiikka oli uusittu ja vanhat hihnakäyttöiset puhaltimet oli vaihdettu 
suoravetoisiin. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä samaan rakennukseen asennet-
tuun ilma-vesilämpöpumppuun ja tehdä pumpulle yksinkertaistetut käyttöohjeet 
eri säätöjen asettamista varten.  
 
Työn teossa rakennuksen ilma-vesilämpöpumppuun perehtyminen tapahtui tut-
kimalla kylmäteknistä kiertoprosessia sekä lämpöpumpun tekniikkaa. Lämpö-
pumpulle tehtiin tiivis käyttöohje pumpun yksinkertaisimpien asetusten, muun 
muassa sisälämpötilan hallinnasta. Työssä myös tutkittiin, että toimiiko pumppu 
sillä tehokkuudella mitä valmistaja ilmoittaa. Ilmanvaihtokoneen osalta pereh-
dyttiin toimintakokeen sisältöön ja toimintakokeen suorituksesta luotiin liitteistä 
löytyvä toimintakoepöytäkirja. Työn teossa tarvittuja tietoja ja materiaaleja etsit-
tiin alan kirjallisuudesta, rakennustiedon tietokannasta, rakennukseen asenne-
tun lämpöpumpun valmistajalta sekä työn ohjaajilta ja kunnanvarikon työnteki-
jöiltä kysymällä. 
 
Työn tuloksina voidaan todeta rakennukseen asennetun lämpöpumpun toimivan 
valmistajan ilmoittamalla tavalla. Voidaan myös sanoa nykyaikaisen lämpöpum-
pun olevan erittäin vaivaton ja helppokäyttöinen käyttäjälleen. Myös ilmanvaih-
tokone toimii suunnitellusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: ilmanvaihtolaitteet, jäähdytyslaitteet, kestävä kehitys, kylmätekniikka, 
lämpöpumput 
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1 JOHDANTO 
Työn teettäjänä toimi Iin kunta, jossa energia-asiat ovat vahvasti esillä. Vuonna 
2017 Iin kunta voitti Euroopan komission RegioStars 2017 -kilpailun. Ii tavoittelee 
hiilineutraalisuutta jätteettömyyden ja globaalisti kestävän kulutuksen ohella vuo-
teen 2050 mennessä. Kunta on mukana Motivan ja Suomen ympäristökeskuksen 
vetämässä FISU (Finnish Sustainable communities) -verkostossa sekä Suomen 
ympäristökeskuksen vetämässä HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -verkostossa. (1, 
s. 4.) 
Ii on noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla Perämeren rannikolla. 
Sen naapurikuntia ovat Oulu, Pudasjärvi, Ranua ja Simo. Energiantuotannon 
kannalta Ii on omavarainen, ja kunnassa panostetaan uusiutuvan energian tuo-
tantoon. Vuonna 2014 sähköenergiaa uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin noin 
573 GWh, josta Raasakan vesivoimalaitoksen osuus oli 400 GWh, tuulivoimaloi-
den 133 GWh ja puuenergian 40 GWh. Sähköenergiaa Iissä käytetään noin 80 
Gwh vuodessa, joten energiaa viedään myös kunnan ulkopuolelle. Kunnan kiin-
teistöihin on tehty huolto- ja säätötoimenpiteitä, ja niiden käyttäjiä on koulutettu 
toimimaan energiaa säästävien toimintamallien mukaisesti. Kunta tavoitteleekin 
vuoteen 2020 mennessä 80 %:n vähennystä hiilidioksidipäästöissä, mikä on 30 
vuotta EU:n ilmastotavoitetta edellä. (1, s. 6.)  
Työn kohteena toimi Iin kunnanvarikolle alkuvuodesta 2018 puhaltimien ja auto-
matiikan osalta uusittu ilmanvaihtokone sekä rakennukseen asennettu ilma-vesi-
lämpöpumppu, jolla korvattiin rakennuksen aikaisempi suora sähkölämmitys. Ny-
kyään lämpöpumppu lämmittää patteri- ja iv-verkostossa kiertävän lämmitysve-
den. Lämpöakkuna verkostossa toimii varaaja, jonka tilavuus on 1 m3. Raken-
nuksen lämmin käyttövesi lämpiää erillisessä varaajassa suoralla sähköllä. 
Työn aikana tehtiin Iin kunnanvarikon uusitulle iv-koneelle toimintakoe sekä pe-
rehdyttiin rakennuksen uuden ilma-vesilämpöpumpun ja sen ohjainyksikön toi-
mintaan ja käyttöön. Lisäksi pumpulle laadittiin tiivis käyttöohje. 
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2 ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN TOIMINTAPERIAATE 
Kuvassa 1 esitetty ilma-vesilämpöpumppu kerää ilmassa olevaa energiaa, joka 
muutetaan lämmöksi kolmessa eri piirissä. Nämä piirit ovat lämmönkeruupiiri, kyl-
mäainepiiri sekä lämmityspiiri. Ensimmäisenä ulkoilma ohjautuu höyrystimelle 
puhaltimen aikaansaaman virtauksen vaikutuksesta. Höyrystimessä kylmäaine 
vastaanottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta. Höyrystimen jälkeen sähkökäyttöinen 
kompressori imee ja puristaa höyrystimessä kaasuuntuneen kylmäaineen. (2, s. 
11.) 
Kompressorin tekemän työn vaikutuksesta kaasun lämpötila nousee voimak-
kaasti. Kompressori työntää kylmäaineen lauhduttimeen, jossa kylmäaine jääh-
tyy, tiivistyy nesteeksi ja luovuttaa lämpöä talon vesikiertoiseen lämmityspiiriin. 
Lauhduttimen jälkeen kylmäaineen paine lasketaan paisuntaventtiilin avulla, 
minkä jälkeen se kulkeutuu jälleen höyrystimelle ja aloittaa uuden kierron. Kyl-
mäaineesta lämpöä vastaanottanut vesi kiertää lämminvesivaraajaan ja lämmi-
tyspattereihin sekä siirtää lämpöä lämpimän käyttöveden lämmityskierukoihin. (2, 
s. 11.) Iin kunnanvarikolla käyttövesi lämmitetään sähköllä erillisessä varaajassa. 
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KUVA 1 Ilma-vesilämpöpumpun toiminta (2, s. 10) 
 
2.1 Kylmätekninen kiertoprosessi 
Lämpöpumpun toiminta perustuu siinä kiertävän kylmäaineen höyrystymiseen ja 
lauhtumiseen. Tämä saadaan aikaan prosessiin tehdyn työn eli käytännössä 
kompressorin ottaman sähkötehon avulla (3, s.17). Koska lämpö siirtyy aina läm-
pimästä kylmempään termodynamiikan 2. pääsäännön mukaisesti, täytyy kylmä-
tekniseen prosessiin aina tehdä työtä, mikäli halutaan siirtää lämpöä matalam-
masta lämpötilasta korkeampaan (3, s. 17). 
Höyrystimessä kylmäaine kaasuuntuu sekä tulistuu matalassa paineessa ja läm-
pötilassa. Tämän jälkeen kylmäaine imetään kompressorille, joka puristaa sen 
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korkeampaan paineeseen. Kompressorin prosessiin tekemän puristuksen vaiku-
tuksesta kylmäaineen lämpötila nousee ja se tulistuu lisää. Lauhduttimeen komp-
ressorilta tuleva kylmäaine lauhtuu nesteeksi luovuttaen höyrystimessä sitoutu-
neen lämmön lämmityspiiriin. Tämän jälkeen prosessissa seuraa paisuntavent-
tiili. Siinä lauhduttimen jäljiltä nestemäisenä oleva kylmäaine jäähtyy, paisuu ja 
osittain höyrystyy jo ennen höyrystintä.  (3, s. 18.) 
Lämpöpumpun tehokkuutta kuvataan lämpökertoimen eli COP-arvon (coefficient 
of performance) avulla, joka voidaan määrittää kaavan 1 avulla seuraavalla ta-
valla (4, s. 536): 
𝐶𝑂𝑃 =  
∅𝑙
𝑃𝑘
=
𝑄𝑙
𝑊𝑘
=
ℎ2−ℎ3
ℎ2−ℎ1
    KAAVA 1 
∅𝑙 = lauhduttimen lämpöteho [W] 
𝑃𝑘 = kompressorin ottoteho [W] 
𝑄𝑙 = lauhduttimen tuottama lämpöenergia [J] 
𝑊𝑘= kompressorin prosessiin tekemä työ [J] 
ℎ𝑥 = entalpia tietyssä pisteessä [J/g] 
Todellista prosessia tutkittaessa täytyy huomioida myös kompressorin 
isentrooppinen hyötysuhde, joka saadaan laskettua kaavalla 2 (4, s. 290). 
𝜂𝑠 =
Δh𝑠
Δh𝑡𝑜𝑑.
=
ℎ2𝑠−ℎ1
ℎ2−ℎ1
    KAAVA 2 
Lisäksi todellisessa prosessissa lämmönsiirtimissä ja putkissa tapahtuu painehä-
viöitä, jotka tätä työtä tehtäessä pystyttiin lukemaan lämpöpumpun ohjausyksi-
köstä kutakin painetta vastaavana lämpötilana. Kuvassa 2 on esitetty tyypillinen 
kylmäprosessi ilman painehäviöitä logaritmisessa paine-entalpiapiirroksessa. 
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KUVA 2 Kylmäprosessi kylmäaineella R410 (5)  
 
Tila 1 - 2 
Kylmäaine on tulistunutta höyryä. Kompressorin prosessiin tekemän työn vaiku-
tuksesta höyryn lämpötila ja paine nousevat. 
Tila 2 - 3 
Vakiopaineinen eli isobaarinen tulistuksen poisto, höyryn lauhtuminen kylläiseksi 
nesteeksi sekä höyryn alijäähtyminen tapahtuvat pääosin lauhduttimessa. 
Tila 3 - 4 
Paisuntaventtiilissä alijäähtyneen kylmäaineen paine laskee, ja se osin höyrystyy 
jo ennen höyrystintä. Entalpia säilyy vakiona. 
Tila 4 - 1 
Höyrystyminen tulistetuksi höyryksi vakiopaineessa. Tilasta 1 prosessi alkaa 
alusta.  
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2.2 Kylmälaitoksen pääkomponentit 
2.2.1 Kompressori 
Kompressorin tehtävä on imeä kylläinen tai hieman tulistunut kylmäaine höyrys-
timeltä ja pakottaa se lauhduttimeen nostamalla höyryn painetta. Tällöin myös 
kylmäaineen lämpötila nousee. Kompressori vaatii ulkopuolista energiaa tehdes-
sään työtä systeemiin, ja tämän työn vaikutuksesta kylmäaine tulistuu lisää.  (6, 
s. 9.) 
2.2.2 Lauhdutin 
Lauhduttimessa kylmäaine luovuttaa lämpöä matalammassa lämpötilassa ole-
vaan väliaineeseen sen verran, mitä siihen on höyrystymisen ja kompressorin 
kylmäaineeseen tekemän työn vaikutuksesta sitoutunut. Väliaineena voi toimia 
ympäröivä huoneilma tai vesi. Lauhduttimessa tapahtuva prosessi on samankal-
tainen kuin höyrystimessä, mutta faasimuutos tapahtuu höyrystä nesteeksi. (6, s. 
10.) 
2.2.3 Paisuntaventtiili 
Paisuntaventtiilin päätehtävänä on ylläpitää riittävä paine-ero laitteiston matala- 
ja korkeapainepuolien välillä säätämällä kylmäaineen ruiskutusta höyrystimeen. 
Yksinkertaisimmillaan tämä voi tapahtua kapillaariputkella mutta vain pienissä lai-
toksissa, sillä kapillaariputken kautta ei voida toimittaa höyrystimelle ison laitok-
sen vaatimaa kylmäainemäärää (6, s.15). Tällöin tarvitaan joko elektroninen tai 
termostaattinen paisuntaventtiili.  
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Termostaattinen paisuntaventtiili 
Kuvassa 3 esitetty termostaattinen paisuntaventtiili sisäisellä paineentasauksella 
koostuu venttiilirungosta sekä termostaattisesta elementistä, jotka on erotettu toi-
sistaan kalvolla. Venttiilirunko asennetaan nestejohtoon, tuntoelin imujohdon kyl-
keen höyrystimen jälkeen (6, s.15). Tulistuksen kasvaessa nousee myös imuput-
kessa olevan kylmäaineen lämpötila. Silloin myös tuntoelimen paine ja lämpötila 
nousevat. Tämä paine välittyy kapillaariputkea pitkin kalvon yläpuolelle ja tällöin 
lisää kylmäainetta pääsee virtaamaan höyrystimeen. Kalvon alapuolella on pai-
suntaventtiilin sisäinen paine, ja paine-ero, joka vastaa tulistuksesta, määräytyy 
jousen voimasta. Venttiilin avaava voima on kalvon yläpuolella vaikuttava tun-
toelimen paine, ja sulkevia voimia ovat kalvon alapuolella vaikuttavat venttiilin 
sisäinen paine, sekä jousen aiheuttama paine. Tulistusta voidaan säätää säätä-
mällä jousen esijännitystä. (3, s. 57.)  
 
KUVA 3 Termostaattinen paisuntaventtiili (6, s. 15) 
 
Ulkoisella paineentasauksella varustettu paisuntaventtiili eroaa sisäisellä pai-
neentasauksella olevasta paisuntaventtiilistä siten, että siinä imujohdon ja vent-
tiilin sisällä oleva paine-ero tasataan paineentasausputkella ja venttiiliä avaavan 
ja sulkevan neulan ympärillä on tiiviste, jottei venttiilin lähtöaukon paine vaikut-
taisi kalvoon. Ulkoista paineentasausta käytetään kompensoimaan liiallista pai-
nehäviötä höyrystimessä. Paisuntaventtiilissä täytyy olla ulkoinen paineenta-
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saus, kun käytetään nesteenjakajaa höyrystimelle mentäessä nesteenjakajan ai-
heuttaman painehäviön vuoksi. (8.) Ulkoisen ja sisäisen paineentasauksen erot 
on esitetty kuvassa 4. 
 
KUVA 4 Sisäisellä sekä ulkoisella paineentasauksella varustettu paisuntaventtiili 
(8) 
 
Elektroninen paisuntaventtiili 
Kuvassa 5 esitetty elektroninen paisuntaventtiili askelmoottorilla säätää höyrysti-
melle menevää kylmäainevirtaa säätimeltä saamansa signaalin mukaan. Sen 
pääosat ovat venttiiliä fyysisesti säätävä askelmoottori, venttiilin runko, säädin ja 
lämpötila- sekä paineanturit. Toiminta määräytyy säätimen paineen ja lämpötilan 
mittauksen perusteella. Mekaaniseen paisuntaventtiiliin verrattaessa elektroni-
nen on paljon nopeampi ja tarkempi, mistä johtuen se ei tarvitse erillistä ulkoista 
paineentasausta. (9, s. 9) 
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KUVA 5 Elektroninen paisuntaventtiili, jossa askelmoottori (10) 
 
2.2.4 Höyrystin 
Höyrystin on lämmönsiirrin, jossa lämpöpumpussa kiertävään kylmäaineeseen 
absorboituu lämpöä sen höyrystyessä (7, s. 11). 
2.3 NIBE F2120 -lämpöpumppu 
Kuvasta 6 ja 7 nähdään rakennukseen asennetun lämpöpumpun rakenne. Ku-
vassa 6 esiintyvät merkinnät: 
AA2 peruskortti 
BP1  ylipaineensäädin 
BP2 alipaineensäädin 
BP8 matalapainelähetin 
BP9 korkeapaineanturi 
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BP11 paineanturi, ruiskutus 
BT3 lämpötila-anturi, paluujohto 
BT12 lämpötila-anturi, lauhduttimen menojohto 
BT14 lämpötila-anturi, kuumakaasu 
BT15 lämpötila-anturi, käyttövesi 
BT17 lämpötila-anturi, imukaasu 
BT81 lämpötila-anturi, ruiskutus, EVI-kompressori 
BT84 lämpötila-anturi, imukaasu, höyrystin  
EP2 lauhdutin 
EB10 kompressorilämmitin 
GQ1 höyrystinpuhallin 
GQ10 kompressori 
HQ9 hiukkassuodatin 
HS1 kuivaussuodatin 
RA1 harmoninen suodatin 
RF2 EMC-suodatin 
RM1  takaiskuventtiili 
QA40 invertteri 
QN1 paisuntaventtiili 
QN2 4-tieventtiili 
QN4 ohitusventtiili 
QN34 paisuntaventtiili, alijäähdytys 
UB1 kaapeliläpivienti, syöttöjohdot 
XL20 huoltoliitäntä, ylipaine 
XL21 huoltoliitäntä, alipaine (11, s.17). 
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KUVA 6 Nibe F2120 -lämpöpumpun rakenne (11, s. 15) 
 
Kuvassa 7 esiintyvät merkinnät: 
EP1 höyrystin 
BT16 lämpötila-anturi 
BT28 lämpötila-anturi, ulkoilma 
PF1 tyyppikilpi 
PF3 sarjanumero 
PF4 kilpi, putkiliitäntä 
XL1 liitäntä, lämmitysvesi lämpöpumpusta 
XL2 liitäntä, lämmitysvesi lämpöpumppuun 
XL40 kondenssivesikouru, vedenpoistoliitäntä 
WM5 kondenssivesikouru (11, s.17). 
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KUVA 7 Nibe F2120 -lämpöpumpun rakenne (11, s. 16) 
 
2.4 R410A-kylmäaine 
Nibe F2120 -lämpöpumpussa kiertää HFC (HydroFluoroCarbons) -kylmäaine 
R410A. HFC-aineet eivät aiheuta otsonikatoa, mutta ne ovat voimakkaita kasvi-
huonekaasuja, ja tämän vuoksi HFC-aineille haetaan jatkuvasti korvaajia. Muita 
HFC-aineita ovat esimerkiksi R134a, R404A, R407C ja R507. Nämä kylmäaineet 
ovat ongelmajätettä, ja ne tulee aina ottaa talteen sekä toimittaa käsiteltäväksi 
oikealla tavalla. (12, s. 1.) 
R410A-kylmäaineen GWP (Global warming potential) -arvo on 2088. Luku kuvaa 
aineen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Vertailukohtana käytetään hiilidiok-
sidia, jonka GWP on 1,0. R410A on lähes atseotrooppinen kylmäaineseos ja sen 
lämpötilaliukuma kaksifaasialueella vakiopaineessa on noin 0,2 °C. (13.) R410A 
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koostuu kahdesta eri seoksesta, jotka ovat pentafluorietaani C2HF5 ja Difluori-
metaani DH2F2. Näillä nimellispitoisuudet painoprosentteina ovat 30,3 % pen-
tafluorietaanilla ja 69,7 % difluorimetaanilla. (14, s. 2.)  
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3 TOIMINTAKOE 
Toimintakokeet ovat osa LVI-laitteiden kuvassa 8 esitettyä vastaanottomenette-
lyä. Vastaanottoon kuuluvat myös ennen toimintakoetta tapahtuvat laite- ja asen-
nustapatarkastukset sekä toimintakokeiden jälkeen pidettävät tarkistusmittaukset 
ja loppukatselmus. Vastaanottomenettely riippuu kohteen laajuudesta. (15, s. 2.) 
 
KUVA 8 LVI-laitteiden vastaanottomenettely (15, s. 2) 
 
Rakennuttajaa ajatellen toimintakokeilla on lähtökohtaisesti kaksi tehtävää. 
Nämä ovat: 
1. Tarkastetaan hyvissä ajoin ennen rakennuksen luovutusta, että laitteet toimi-
vat halutulla tavalla. Tällöin toimintakokeessa havaitut puutteet asennusta-
vassa tai toiminnassa voidaan korjata ennen käyttöönottoa. 
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2. Tarkastetaan eri urakoitsijoiden pysyminen aikataulussaan, jotta LVI-laittei-
den energiataloudellisesti merkittävälle säätötyölle jää riittävästi aikaa ennen 
rakennuksen luovuttamista. (15, s. 3.) 
Toimintakokeessa rakennuttaja tarkastaa yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa 
laitteiden oikean asennuksen sekä sähköllä toimivien laitteiden oikeat virtayhtey-
det. Pakkokytkentöjen, hälytysten ja käynnistyshidastusten on oltava oikein kyt-
ketyt. Lisäksi moottoreiden, säätöpeltien ja automatiikkalaitteiden on liikuttava 
oikeaan suuntaan. (15, s. 3.) 
Toimintakokeet suoritetaan pääasiassa koneteknisissä tiloissa. Toimintakokein 
varmistetaan tiloihin asennetun laitteiston vastaavan piirustuksia ja työselityksiä. 
Toimintakokeet pidetään tavallisesti järjestelmäkohtaisten tarkistuslistojen mu-
kaisesti, ja ne pidetään vain toimintakuntoisille ja valmiille järjestelmille. (15, s. 
3.) 
3.1 Toimintakokeita varten vaadittava eri urakoiden valmiusaste 
Rakennustöistä valvomotilojen, sähkökeskusten ja konehuoneiden on oltava 
alustavasti valmiit sekä siistityt. Tilojen on myös oltava sellaisessa kunnossa, 
jossa toimintakoe ja sen jälkeiset säätö- ja viritystyöt voidaan aloittaa. (15, s. 4.)  
Putkitöistä verkoston sekä laitteiden tulee olla asennettu ja verkoston huuhdeltu 
sekä esisäädetty. Myös putkiston eristystöiden täytyy olla pääosin valmiit. (15, 
s. 4.) 
Ilmanvaihtotöistä iv-koneiden, laitteiden, venttiilien ja säleikköjen tulee olla 
asennettu. Lisäksi puhaltimet sekä iv-kanavat tulee olla puhdistettu ja urakoitsi-
joille kuuluvat toimintatarkastukset tehty. (15, s. 4.) 
Sähkötöistä johdotukset ja sähkökeskukset tulee olla asennettuna siten, että 
virta kojeille tulee lopullista kytkentää pitkin. Sähkömoottoreiden lämpösuojien 
tulee olla viritetyt, moottoreiden pyörimissuuntien tarkastetut, niiden hälytykset 
kokeiltu sekä pakkokytkennät tarkastettu. Lisäksi konehuoneissa tulee olla toi-
miva valaistus. (15, s. 4.) 
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Säätölaitetöistä valvonta- ja säätölaitteiden tulee olla asennettu, niiden automa-
tiikan tulee olla kytketty sekä asetusarvot viritetty (15, s. 4).  
Suosituksena on, että mikäli jotain edellä mainituista töistä on kesken toiminta-
kokeita ei suoriteta. Lisäksi, jos toimintakokeen aikana havaitaan toiminnallisia 
puutteita merkittävissä määrin, toimintakoe keskeytetään. (15, s. 4.) 
3.2 Tarkastettavat kohteet 
Rakennuttaja voi tehdä tarkastuksen koko laajuudessaan tai pistokokein. Tar-
kastettaviin kohteisiin kuuluvat muun muassa instrumentointi ja merkinnät, pyö-
rimissuunnat, hälytykset ja varolaitteet, ohjaukset ja pakkokytkennät sekä sää-
tötoiminnot (15, s. 4). 
3.3 Ilmanvaihtokoneen toimintakoe 
Toimintakoe pidettiin 21.2.2018 rakennuksen iv-koneelle (TK01) testaamalla ko-
neen toimintaselostuksen (liite 2) mukaiset toiminnot. Kokeessa ei havaittu poik-
keuksia koneen toiminnassa. Toimintakokeesta laadittiin pöytäkirja (liite 1). Myö-
hemmin huomattiin, että lämmityspatterin kytkentä ei ole LVI-ohjekortin mukainen 
(liite 2). Oikea kytkentä on esitetty kuvassa 9. 
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KUVA 9 LVI-ohjekortin mukainen kytkentä (16, s. 59) 
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4 LÄMPÖPUMPUN ASETUSTEN SÄÄTÖ JA VIRITYS 
Lämpöpumpun säädöntarvetta arvioitiin määrittämällä laitteen lämpökerroin 
tässä luvussa esitetyllä menetelmällä eri ulkolämpötiloissa ja vertaamalla saatua 
tulosta valmistajan kuvassa 10 esittämiin arvoihin. Lämpökerroin määritettiin kol-
messa eri tilanteessa samalla menetelmällä. Määritetyt COP-luvut esitetään tau-
lukossa 1.  
 
KUVA 10 Lämpökerroin veden eri menolämpötiloilla (11, s. 47) 
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TAULUKKO 1 Eri tilanteissa määritetyt lämpökertoimet 
 
 
Lämpökertoimen määritys 
Pumpun lämpökertoimen määritys tapahtui Coolpack-tietokoneohjelman avulla. 
Lämpökerroin määritettiin kolmessa eri tilanteessa. Lämpöpumpun ohjainyksi-
köstä käytiin lukemassa kylmäaineen ja menoveden lämpötilat eri ulkolämpöti-
loissa. Tämän jälkeen arvot syötettiin ohjelmaan, joka piirsi prosessin ja laski sen 
kylmäkertoimen. Taulukossa 2 esitetään prosessin lämpötilat tilanteessa, jossa 
ulkolämpötila oli 8,5 °C ja lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila 37,7 °C. 
TAULUKKO 2 Kylmäprosessin lämpötilat 
 
 
Lämpökerroin Ulkolämpötila [°C] Menolämpötila  [°C]
2,44 -17,3 51,4
3,72 -1,3 38
4,81 8,5 37,7
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Coolpack-ohjelmaa käytettäessä siihen ei suoraan voi syöttää kuumakaasun 
lämpötilaa, vaan se tapahtuu laskemalla kompressorin isentrooppinen hyöty-
suhde entalpioiden avulla. Todelliselle prosessille lämpökerrointa määritettäessä 
ensimmäisenä piirrettiin tarkastelun alainen prosessi isentrooppisena, minkä jäl-
keen voitiin kylmäaineen entalpiat katsoa kuvan 2 esimerkin mukaisesti pisteissä 
h1, h2 ja h2s. Näin menetellen ja kaavaa 2 käyttäen saatiin kompressorin 
isentrooppiseksi hyötysuhteeksi 82 %. 
𝜂𝑠 =
459 − 427 𝑘𝐽/𝑘𝑔
466 − 427 𝑘𝐽/𝑘𝑔
= 0,82 
Tämän jälkeen otettiin huomioon nesteen alijäähtyminen sekä prosessin eri 
osissa tapahtuvat painehäviöt. Koska ohjelmaan ei suoraan voi syöttää myös-
kään nestejohdon, imukaasun eikä lauhdejohdon lämpötiloja, vaan ne annetaan 
painehäviöiden, tulistuksen ja alijäähtymisen avulla, tehtiin prosessipiirustusta 
laatiessa ja lämpökerrointa määritettäessä seuraavanlaisia ratkaisuja: 
• Korkeapainepuolen kylläisen höyryn piste (dew) on samalla myös lauhtu-
mislämpötila ennen painehäviöitä, jolloin alijäähtymisen määrä saadaan 
vähentämällä korkeapaineisen, kylläisen höyryn lämpötilasta nestejohdon 
lämpötila. Tällöin alijäähtymiseksi saatiin ΔT = 4,6 K. 
• Tulistus lasketaan imukaasun ja matalapainepuolen dew-pisteen lämpöti-
lojen erotuksena. Näin tulistukseksi saatiin ΔT = 3,9 K. 
• Prosessissa tapahtuvat painehäviöt huomioitiin vastaavana lämpötilan 
muutoksena. 
• Lauhduttimessa tapahtuvat painehäviöt huomioitiin laskemalla lauhdutti-
men dew-pisteen ja nestejohdon välinen keskilämpötila, josta vähennettiin 
nestejohdon lämpötila. Näin meneteltäessä lauhdejohdossa tapahtuva 
painehäviö huomioidaan lauhduttimessa tapahtuvana. Tässä tapauk-
sessa lauhduttimen painehäviöksi saatiin ΔT = 2,3 K. 
• Imujohdon painehäviön ajateltiin olevan samaa luokkaa tulistuksen 
kanssa. 
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• Höyrystimen painehäviön oletettiin olevan höyrystimen keskilämpötilan ja 
höyrystimen dew-pisteen välisten lämpötilojen erotuksen verran, tässä ta-
pauksessa ΔT = 3,4 K. 
• Kuumakaasuputkessa tapahtuvan häviön oletettiin olevan ΔT = 2 K. 
Kuvissa 11 ja 12 esitetään prosessi tilanteessa, jossa ulkolämpötila on 8,5 °C ja 
varaajaan menevän veden lämpötila on 37,7 °C. Prosessin kylmäkerroin on 3,81, 
jolloin lämpökertoimeksi saadaan 4,81. Kuvassa 9 esitettyyn diagrammiin verrat-
taessa voidaan todeta, että tilanteessa jossa lämpökerroin on 4,81, menoveden 
lämpötila 37,1 ja ulkolämpötila 8,5 °C rakennukseen asennettu lämpöpumppu 
toimii hyvin lähellä valmistajan ilmoittamaa lämpökerrointa. Tällöin ainakaan 
tässä tilanteessa säädön tarvetta ei ole. 
 
KUVA 11 Todellinen prosessi (5) 
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KUVA 12 Coolpack-ohjelmaan syötetyt ja ohjelman laskemat arvot (5) 
 
Lämpökerroin määritettiin samalla menetelmällä myös ulkolämpötiloissa –17,3 
°C ja –1,3 °C menolämpötilojen ollessa 51,4 °C ja 38,0 °C. Lämpökertoimiksi 
saatiin 2,44 ja 3,72. Myös näiden havaintojen perusteella lämpöpumpun kylmä-
tekninen prosessi toimii valmistajan arvojen mukaisesti.  
Lämpökertoimen määrityksen virheenarviointi ja kehityskohteet 
Tällä menetelmällä määritetyn lämpökertoimen voidaan sanoa olevan kohtuulli-
sen paikkansa pitävä verrattaessa saatuja tuloksia valmistajan kuvassa 10 esi-
tettyihin arvoihin. Virhettä tulokseen kuitenkin aiheuttaa muun muassa se, että 
painehäviöiden arviointi on hankalaa. Lämpökertoimen määrityksen kannalta 
lämpötila-antureita voisi olla useammassakin paikassa, jotta tehtyjen oletusten 
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määrää voitaisiin pienentää. Lisäksi höyrystimen huurteisuuden aste ei ollut tie-
dossa lämpökerrointa määritettäessä. Saadut lämpökertoimet ovat kuitenkin sen 
verran hyviä, että voidaan olettaa höyrystimen kennon olleen jäästä lähes vapaa 
jokaisessa tapauksessa. 
Jatkotoimenpiteenä voitaisiin tutkia esimerkiksi todellisia lämmitysveteen kohdis-
tuvia lämmitystehoja latauspumpun vesivirrat selvittämällä. Oleellista olisi selvit-
tää lämpöpumpusta saatu vuotuinen hyöty katsomalla laitekohtaiset tai koko ra-
kennuksen tuntiset sähkönkäytöt ennen lämpöpumpun käyttöönottoa ja käyttöön-
oton jälkeen. 
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5 KÄYTÖNOPASTUS 
Rakennukseen asennettua lämpöpumppua ohjataan ja hallitaan NIBE SMO40 -
ohjainyksiköllä. Tässä luvussa käydään läpi ohjainyksikön oleellisimmat asetuk-
set normaalikäytön aikana. 
Lämpöpumpun asetuksia muutettaessa suosituksena on tehdä maltillisia muu-
toksia kerrallaan ja antaa huonelämpötilan tasoittua ennen seuraavia muutoksia. 
Muutoksia voidaan tehdä esimerkiksi lämpöpumpun lämpötilan säätökäyrän jyrk-
kyyteen ja korkeuteen ja vaikuttaa näin lämmitysverkostoon menevän veden läm-
pötilaan. Lämpöpumpulle on myös mahdollista luoda erilaisia lämmitysohjelmia 
esimerkiksi viikonloppuja ja loma-aikoja varten. Tässä luvussa esitetyistä asioista 
on koottu tiivistetty yhden sivun mittainen ohje (liite 4). 
Nyrkkisääntönä yhden asteen laskulla sisälämpötilassa saavutetaan noin 5 % 
säästö lämmityskustannuksissa (18, s. 19). Tässä raportissa ei kuitenkaan oteta 
kantaa siihen, kuinka lyhytaikaisella rakennuksen sisälämpötilan laskulla energi-
ansäästöä saavutetaan ja paljonko energiaa kuluu lisää lämmitettäessä esimer-
kiksi maanantaiaamuna.  
5.1 Lämmityksen säätökäyrä 
Lämmityksen ohjaus tapahtuu säätämällä patteriverkostoon (liite 3, anturi 
PL01TE01) menevän veden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan. Esimerkiksi lu-
vussa neljä kuvatussa tilanteessa, jossa varaajaan menevän veden lämpötila oli 
37,7 °C oli patteriverkostoon menevän veden lämpötila 34,3 °C ja säätökäyrän 
mukainen patteriverkoston menoveden tavoitelämpötila 35,0 °C. Ohjainyksikkö 
laskee asetetusta lämmityksen säätökäyrästä tavoitelämpötilan, jota automa-
tiikka pyrkii toteuttamaan.  
Säätökäyrän jyrkkyyden muuttaminen 
Säätökäyrän jyrkkyyttä hallitaan ohjainyksikön avulla valikossa 1.9.1.1. Valitse-
malla jyrkempi käyrä saadaan menoveden lämpötilaa nostettua, kuten kuvasta 
13 voidaan havaita. Valmistajan suositus patteriverkostolle ovat käyrät 7...9 (19, 
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s. 2). Käyrä asetetaan pumpun asennuksen yhteydessä ja normaalikäytössä 
käyttäjän löydettyä sopivan käyrän sen muuttamiseen ei yleensä ole tarvetta (18, 
s. 30). 
 
KUVA 13 Säätökäyrän jyrkkyyden muuttaminen (17, s. 30) 
 
Säätökäyrän korkeuden muuttaminen 
Sisälämpötilan hienosäätö tapahtuu ohjainyksikön valikossa 1.1, missä säätö-
käyrää siirretään ylös tai alaspäin sen jyrkkyyden pysyessä samana kuvan 14 
mukaisesti (18, s. 30). 
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KUVA 14 Säätökäyrän korkeuden muuttaminen (18, s. 30) 
 
Käyrän jyrkkyyttä tai korkeutta muutettaessa on hyvä muistaa tehdä pieniä muu-
toksia kerrallaan. On myös hyvä odottaa vuorokausi ennen seuraavan muutok-
sen tekemistä, jotta huonelämpötila ehtii tasoittua. Valmistajan mukaan yleensä 
yhden askeleen muutoksella saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpöti-
lassa. (18, s. 32.) 
Säätökäyrän muokkaaminen halutussa lämpötilassa 
Mikäli rakennuksen sisälämpötila jossain ulkolämpötilassa tuntuu poikkeavalta, 
voidaan säätökäyrää muokata kuvassa 15 esitetyssä valikossa 1.9.8 pisteen-
siirto. Rakennuksen tuntuessa liian lämpimältä esimerkiksi 5 °C lämpötilassa 
kohtaan ulkolämpötilapiste valitaan +5 °C ja kohtaa käyrän muutos pienennetään 
tarpeen mukaan. 
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KUVA 15 Lämpökäyrän muokkaaminen (18, s. 40) 
 
5.2 Loma-ohjelma 
Rakennuksen ollessa tyhjillään pidemmän aikaa voidaan energiankulutuksen 
pienentämiseksi lämpökäyrää muuttaa valikossa 4.7 loma-asetus. Normaalitilan-
teessa yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan aikaan muuttamalla 
käyrää yhden askeleen verran. Loma-ohjelmaa asetettaessa se käynnistyy valit-
tuna alkamispäivänä kello 00.00 ja loppuu asetettuna päätymispäivänä kello 
23.59. (18, s. 65.)  
5.3 Ohjelman luominen eri viikonpäiville 
On mahdollista tehdä omat lämpötilaohjelmat eri viikonpäiville. Esimerkiksi ra-
kennuksen ollessa tyhjillään viikonloppuisin ja arki-iltaisin voidaan valikossa 1.3.1 
lämmitys luoda ohjelma, jossa rakennuksen lämpötilaa lasketaan kyseisinä ai-
koina (18, s. 25).  
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5.4 Asteminuuttiasetukset ja lisälämmön kytkeytyminen 
Ohjainyksikkö määrittää lisälämmöntarpeen asteminuuttien avulla, jolloin tarkkaa 
arvoa sille lämpötilalle, jossa varaajassa olevat sähkövastukset kytkeytyvät 
päälle ei ole. Ohjainyksikkö vertaa asetetun säätökäyrän mukaan laskettua tar-
vittavaa menoveden lämpötilaa ja todellista menoveden lämpötilaa. Mikäli todel-
linen lämpötila on esimerkiksi kaksi astetta pyydettyä lämpötilaa matalampi, 
muuttuu asteminuuttiluku kaksi pykälää minuutissa.  
Lisälämpö kytkeytyy päälle, kun asteminuuttiluku saavuttaa asetetun raja-arvon. 
Lisälämpö kytkeytyy päälle porras kerrallaan asetetun asteminuuttiluvun mukai-
sesti, joka tehdasasetuksena lisälämmitysportaille on 30. Tehdasasetuksena li-
sälämmön päälle kytkeytymisen asteminuuttiluvun arvona on 400 (18, s. 68). Täl-
löin kahden asteen lämpötilaerolla lisälämpö kytkeytyisi päälle 200 minuutin ku-
luttua, mikäli muutos lähtisi nollasta ja lämpötilaero pysyisi koko ajan vakiona. 
Automatiikka pyrkii pitämään asteminuuttiluvun nollassa. Asteminuuttiasetukset 
löytyvät valikosta 4.9.3.  
Ohjainyksikön ja pumpun valmistajan edustajan mukaan tehdasasetuksena on, 
että sähkövastukset kytkeytyvät päälle, mikäli ulkolämpötila alittaa +5 °C (20). 
Käyttöopasta, asentajan opasta sekä ohjainyksikön valikkoja tutkien tästä ei kui-
tenkaan löytynyt lisätietoa. Varaajassa sijaitsevien sähkövastusten toiminta-aiko-
jen ja energiankulutuksen selvittämiseksi ehdotetaankin niille asennettavaa eril-
listä sähkönkulutuksen mittausta. 
5.5 Sulatus 
Höyrystimen aktiivinen sulatus käynnistyy, kun höyrystimen lämpötila-anturin 
lämpötila saavuttaa sille valikossa 5.11.1.1 ennalta asetetun arvon ja valikosta 
3.1 löytyvä aika sulatukseen saavuttaa arvon nolla. Aika pienenee minuutin mi-
nuutissa, kun höyrystimen anturin lämpötila on alle asetetun arvon ja kompressori 
on käynnissä. Passiivinen sulatus käynnistyy vastaavasti mutta vaatii lisäksi sen, 
että ulkolämpötila on vähintään 4 °C. Erona aktiivisella ja passiivisella sulatuk-
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sella on se, että passiivinen sulatus tapahtuu ulkoilman lämpöenergian vaikutuk-
sesta, kun aktiivisen sulatuksen aikana kuumakaasu ohjataan 4-tieventtiilin 
avulla höyrystimelle. (11, s. 32–33.) 
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6 YHTEENVETO 
Työn tarkoituksena oli tehdä IV-koneen toimintakoe sekä perehtyä rakennuksen 
uuden lämpöpumpun toimintaan ja laatia sille selkeä sekä tiivis käyttöohje. 
Työssä selvitettiin myös se, että toimiiko lämpöpumppu valmistajan ilmoittaman 
lämpökertoimen mukaisesti.  
Suurimmat ongelmat olivat lämpökertoimen määrittämisessä. Kylmäprosessia 
p,h-log-piirustukseen Coolpack-ohjelmalla laadittaessa jouduttiin tekemään ole-
tuksia prosessissa tapahtuvien painehäviöiden suhteen, sillä esimerkiksi lauhdut-
timen painehäviötä määritettäessä tiedettiin nestejohdossa olevan kylmäaineen 
lämpötila, mutta nestesäiliön ja lauhdejohdon lämpötiloja ei. Kuitenkin kolmessa 
eri tapauksessa samalla menetelmällä määritetyt lämpökertoimet osuivat koh-
tuullisella tarkkuudella valmistajan ilmoittamiin. Täysin tarkkojen tulosten antami-
nen on lähes mahdotonta, ja tarkkuus vaihtelee käytetyn menetelmän mukaan. 
Kehitysehdotuksena esitetään lämpöpumpun lisälämmönlähteenä toimivien säh-
kövastusten todellisten toiminta-aikojen selvittämiseksi niille asennettavaa eril-
listä sähkönmittausta. Lisäksi esimerkiksi mahdollisen seuraavan opinnäytetyön 
yhteydessä oleellista olisi lämpöpumpusta saadun vuotuisen hyödyn selvittämi-
nen tarkastelemalla rakennuksen tai laitteen tuntisia sähkönkulutuksia ennen ja 
jälkeen pumpun asennuksen. Myös höyrystimen huurteisuuden vaikutuksen sel-
vittämistä lämpökertoimeen ja pumpun todellisten lämmitysveteen kohdistuvien 
lämmitystehojen selvittämistä eri olosuhteissa voitaisiin tutkia. 
Työn tuloksina voidaan todeta ilmanvaihtokoneen automatiikan toimivan toimin-
taselostuksen mukaisesti. Voidaan myös todeta, että nykyaikainen lämpö-
pumppu oikein asennettuna oikeanlaisella ohjauksella on hyvin käyttäjäystävälli-
nen ja helppokäyttöinen sen jälkeen, kun sopivat säädöt ovat löytyneet sisäläm-
pötilan pitämiseksi riittävänä sekä tasaisena. 
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